
久喜市栗橋いきいきしずか館等解体工事公募型プロポーザル　質問及び回答

番号 質問項目 質問内容 回答

１

図面
栗橋北小校舎電気
２項
野外キュービクル

トランス、コンデンサー、安定器等のＰＣ
Ｂ含有検査結果はありますでしょうか。
調査をしていない場合、調査費及び、ＰＣ
Ｂが検出された場合、撤去処分費は別途と
考えてよろしいでしょうか。

キュービクルのＰＣＢ含有検査の結果は別添のとおりです。

２
図面
栗橋北小校舎機械

グラウンド側の給排水配管図（トイレ、ス
プリンクラー等）はありますでしょうか。

グラウンド内の給排水管等は別添のとおりです。

３ 図面

校門前に設置されている防火貯水槽の図面
はありますでしょうか。
また、防火貯水槽は、残置でよろしいで
しょうか。

防火貯水槽の図面はありませんが、現場のマンホール蓋に40
㎥との表記があります。
本解体工事において、当該防火貯水槽についても撤去するこ
ととしますので、撤去処分費を含めた見積書の作成をお願い
します。


